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ispunkt

Im
atra Elekter AS-iga 3x25A,

koordinaadid: X=6540235.15,

Y=503566.85

Projekteeritav VJK

W
1

W
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W
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W
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W
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W
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W
1

AXPK4G
25 ja M

CM
K

2x1,5+1,5(kaks kaablit torus),

L
trass =14m

, L
kaabel =18m

Soojenduse trafo ST2

AXPK4G
25 ja M

CM
K

2x1,5+1,5(kaks kaablit torus),

L
trass =79m

, L
kaabel =93m

Soojenduse trafo ST4

W
1.1

W
1.1

Soojenduse trafo ST4. Trafo

asukoht  täpsustada kohapeal

üle Eesti Raudtee esindajaga

Soojenduse trafo ST2. Trafo

asukoht  täpsustada kohapeal

üle Eesti Raudtee esindajaga

M
ast nr.  2

M
ast nr.  3

M
ast nr.  1

Rerserv kaitsetoru Ø
110, 450N

alates VJK-st elektrikilbi tarbeks,

L=102m

IZYLUM
1/5300;25,6W

 valgusteid, h=6m
- kokku 5 tk.

3
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Projekteeritav SK-1 toitekaabel

kaitsetorus AXPK4G
300,

kaitsetoru Ø
110, 450N,

L
trass =407m

, L
kaabel =428m

Lum
esaju andur

Kontrollkaabel 4x0,75,

L
trass =16m

, L
kaabel =19m

,

kaitsetoru Ø
50, 450N

Projekteeritav välisvalgustuse

kaabelliin kaitsetorus

AXPK4G16, kaitsetoru Ø75,

450N, L
trass =103m

, L
kaabel =124m

Kontrollkaabel 4x0,75,

L
trass =407m

, L
kaabel =428m

,

kaitsetoru Ø
50, 450N

Ristum
ine vastavalt ristm

evälja

joonisele nr. LW
E033-4-6
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